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RP+HUS

Prívod pre rozvádzač RP je z hlavného rozvádzača poschdodia káblovým vedením CHKE­R 5x6mm2.
Predradené istenie pred podružným meraním dimenzovať na In=20A.
Neživé vodivé časti rozvádzača prepojiť s hlavným uzemňovacím vedením HUS vodičom 16mm2.
Doplnkové pospájanie:

­ vodovodné vývody
­ kompresory
­ kreslá

WLZ12x

RP+HUS



DAT1

DAT2

RXX

Prívod pre rozvádzač RP je z hlavného rozvádzača poschdodia káblovým vedením CHKE­R 5x6mm2.
Predradené istenie pred podružným meraním dimenzovať na In=20A.
Neživé vodivé časti rozvádzača prepojiť s hlavným uzemňovacím vedením HUS vodičom 16mm2.
Doplnkové pospájanie:

­ vodovodné vývody
­ kompresory
­ kreslá
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